PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY

W KALISZU
Telefony:
- informacja o numerach
wewnetirznych /62/767-76-10 ul. Kosciuszki 6
- PPIS w Kaliszu  /62/ 767-76-10 62-800 Kalisz
- fax. 162/ 767-76-42 www.psse-kalisz.pl
- e-mail psse.kalisz@pis.gov.pl

- Sekeja Higieny Komunalnej /62/ 767-76-43
- e-mail Sekeji Higieny Komunalnej higiena.komunalna@psse-kalisz.p!
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Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekgcji
Sanitarnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1412 z pdzn. zm.), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca
2001 r. o zbicrowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu sciekow (Dz. U.
z 2015 r. poz. 139 z pdzn. zm.), § 19 rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z 13 listopada 2015 r.
w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. z 2015 r. poz. 1989)
Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kaliszu:

Wojt Gminy Zelazkéw
62-817 Zelazkow 138

OKRESOWA OCENA JAKOSCI WODY

stwierdza

ze jako$¢ wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi, produkowanej i dystrybuowanej
przez Wodocigg Jankdw, spetnia wymagania okreslone w zatgcznikach nr 1-4 do
rozporzadzenia Ministra Zdrowia z 13 listopada 2015r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

Uzasadnienie

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kaliszu na podstawie:

1. sprawozdan z wynikow badan probek wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi,
realizowanych wedtug ustalonego na 2016 r. harmonogramu, przekazanych przez Zakiad
Komunalny Gminy Zelazkéw Sp. z 0. o. nr: DL-50408/98/2016, DL-50408/301/2016,
DL-50408/302/2016, DL-50408/303/2016, DL-50408/304/2016, DL-50408/305/2018,
DL-50408/338/2016, DL-50408/352/2016, SB/62825/09/2016, DL-50408/509/2016,

2. analizy podejmowanych przez Zaktad Komunalny Gminy Zelazkéw Sp. z 0. o. dzjatan
naprawczych, '

3. prowadzonego monitoringu obejmujacego m. in.:

- weryfikacje terminowosci przekazywanych przez Zaktad Komunalny Gminy Zelazkdw
Sp. z 0. 0. wynikéw badan wody oraz informacji o planowanych i podejmowanych

_ dziataniach naprawczych,

- analize i ocene wynikéw przekazywanych przez Zaktad Komunalny Gminy Zelazkéw
Sp.zo.0,

- uzgodnienie harmonogramu pobierania probek wody oraz zakresu badan
wykonywanych przez Zaktad Komunalny Gminy Zelazkéw Sp. z 0. 0. w ramach kontroli
wewnetrznej,

- wykonanie badan jakosci wody przeznaczone] do spozycia przez ludzi, zgodnie
z ustalonym przez Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kaliszu
planem dziatania na rok 2016, udokumentowanych nastepujacymi sprawozdaniami:
HKL/N-402/16, HKL/N-403/16, HKL/N-404/16, HKL/N-405/16, HKL/N-450/186,
542/20186,
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stwierdza, ze jakosé wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi, produkowanej

i dystrybuowanej przez Wodociag Jankéw, spetnia wymagania okreslone w zatgcznikach

nr 1-4 do rozporzadzenia Ministra Zdrowia z 13 listopada 2015 r. w sprawie jakosci wody

przeznaczonej do spozycia przez ludzi. -

W okresie od 7 marca do 29 wrzeénia 2016 r. w wyniku badan wody, o ktorych mowa
wyzej), prowadzonych w ramach kontroli wewnetrznej oraz monitoringu panstwowego,
stwierdzono  pojedyncze  przekroczenia = wartoscl dopuszczalnych  parametrow
mikrobiologicznych oraz fizykochemicznych tj. liczby bakterii typu coli, ogéinej liczby
mikroorganizméw w 22 °C po 72h, manganu oraz metnosci. Wartosé przekroczen ww.
parametréw nie stwarzata zagrozenia dla zdrowia konsumentéw wody w zwigzku z tym nie
wprowadzono ograniczen dotyczacych je] spozycia oraz sposobu uzytkowania.

Dziatania naprawcze podejmowane przez Zaktad Komunalny Gminy Zelazkéw Sp. z 0. 0.
polegaly na optymalizacji procesu uzdatniania i dystrybucji wody. Skutecznoéé dziatan
naprawczych (eliminacja zanieczyszczenia) byta kazdorazowo potwierdzana powtérnym
badaniem wody. :

p.0. PANSTWOWEGO
POWIATOWEGO INSFE ORA@ANITARHEGO

Do wiadomosci:
1. Zaktad Komunalny Gminy Zelazkéw Sp. z 0. 0.
62-817 Zelazkow 141a.
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