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Wéjt Gminy Zelazkow
(e PUAP)

OKRESOWA OCENA JAKOSCI WODY

Na podstawie art. 4 ust. | pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekeji
Sanitarnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1261 z pézn. zm.), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia
7 czerwea 2001 1. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu sciekdw
(Dz. U. 22018 r. poz. 1152), § 22 ust. | pkt | rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia
7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U.
z 2017 1. poz. 2294 7 pdzn, zm.) Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kaliszu:

stwicrdza

ze jakosé wody przeznaczonej do Spozyma przez ludzi, produkowanej i dystrybuowanej
przez Wodociag w Jankowie gmina Zelazkéw, spetnia wymagania okreslone
w zatacznikach nr 1-3 do rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.
w sprawie jakosdci wody przeznaczongj do spozycia przez ludzi.

Uzasadnienie

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kaliszu na podstawie:

1) sprawozdai z wynikéw badafh probek wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi,
realizowanych w ramach kontroli wewnetrznej przez Zaktad Komunalny Gminy Zelazkow
Sp. z 0.0., wykonanych w dniach 23 1 24 lipca 2018 r. przez:

a) Laboratorium Przedsigbiorstwa Wodociggéw i Kanalizacji Spdtki z 0. o. w Kaliszu:
DL-50408/354/2018, DL-50408/355/2018, DL-50408/356/2018, DL-408/357/2018,
DL-50408/358/2018,

b) Laboratorium Srodowiskowe SGS Polska Sp. z 0. 0. w Pszczynie: sprawozdanie
z badania nr SB/74990/08/2018,,

2) analizy podjetego przez Zakiad Komunalny Gminy Zelazkéw Sp. z c.o dziatania
naprawczego udokumentowanego sprawozdaniami z badania nr DL-50408/379/2018, DL-
50408/380/2018, DL-50408/381/2018, DL-50408/396/2018 z dnia 3 i 14 sierpnia 2018 r.,

3) prowadzonego monitoringu obejmujgcego m. in.:

— weryfikacje terminowosci przekazywanych przez Zaktad Komunalny Gminy Zelazkéw
Sp. z 0.0 wynikéw badan wody oraz mformacp o planowanych i podejmowanych
dziataniach naprawczych,

~ analize i oceng wynikéw przekazywanych przez Zaklad Komunalny Gminy Zelazkéw
Sp. z 0.0, '
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uzgodnienic  harmonogramu  pobierania prébek wody oraz zakresu badah
wykonywanych przez Zaktad Komunalny Gminy Zelazkéw Sp. z 0.0 w ramach kontroli
wewnetrznej,

wykonanie w ramach kontroli urzedowej badaf jakosci wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi (prébek pobranych 12 i 13 marca 2018 r.), zgodnie z ustalonym
przez. Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kaliszu planem dzialania
na rok 2018, udokumentowanych sprawozdaniami nr:

HKL/N-425/2018, HKL/N-426/2018,  HKL/N-427/2018, HKL/N-428/2018,
HKIL/N-451/2018, N/638/2018, -

stwierdza, ze jako$¢ wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi, produkowane;
i dystrybuowanej przez Wodociag Jankéw w gminie Zelazkéw, spelnia wymagania okreglone
w zatacznikach nr 1-3 do rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r.
w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

W analizowanym okresic w wyniku badan wody, prowadzonych w ramach kontroli
urzgdowej i wewnglrznej, stwierdzono incydentalne przekroczenie dopuszczalnej wartosci
parametru {j. obecnod¢ i liczbg bakterii z grupy coli (w jednym przypadku). Skutecznosé
przeprowadzonych przez podmiot dziatan naprawczych polegajgcych na  phukaniu
i chlorowaniu odcinka sieci wraz z przylaczem zostala potwierdzona sprawozdaniem z badas.

Otrzymuja:
1. Wéijt Gminy Zelazkow (ePUAP).
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