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Wéjt Gminy Zelazkow
(e PUAP)

OKRESOWA OCENA JAKOSCI WODY

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt | ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji
Sanitarnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1261 z pézn. zm.), art. 12 ust. | ustawy z dnia
7 czerwea 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode 1 zbiorowym odprowadzaniu éciekéw
(Dz. U. 22018 r. poz. 1152 z pézn. zm.), § 22 ust. | pkt 1 rozporzagdzenia Ministra Zdrowia
zdnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz. U.z 2017 r. poz. 2294) Pafistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kaliszu:

stwierdza

ze jako$¢ wody przeznaczonej do spozycia przez fudzi, produkowanej i dystrybuowane;
przez Wodocigg Pélko w gminie Zelazkéw, spelnia wymagania okreslone w zatacznikach
nr 1-3 do rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakogci wody
przeznaczonej do spozycia przez tudzi.

Uzasadnienie
Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kaliszu na podstawie:

1) sprawozdan z wynikéw badan prébek wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi,
realizowanych w ramach kontroli wewngtrznej przez Zaktad Komunalny Gminy Zelazkow
Sp. z 0.0., probki pobrane w dniu 25 wrzesnia 2018 r. przez:

a) Laboratorium Przedsigbiorstwa Wodociagow i Kanalizacji Spotki z o.0. w Kaliszu nr:
DL-50408/497/2018 (nr prébki 1707), DL-50408/498/2018 (nr probki 1708),
DL-50408/499/2018 (nr probki 1709), DL-50408/500/2018 {nr probki 1710),
DL-50408/501/2018 (nr probki 1711), ,
b) Laboratorium Srodowiskowe SGS Polska 5p. z 0.0. w Pszezynie: sprawozdanie

z badania nr 8B/96637/10/2018 (nr probki 125091/09/2018),

2) analizy podjetego przez Zaklad Komunalny Gminy Zelazkéw Sp. z o0.0. dziatan
naprawezych udokumentowanych sprawozdaniami z badan, probki pobrane w dniach
12 kwietnia, 27 wrzednia i 2 pazdziernika 2018 r., nr:

DL-50408/149/2018 (nr probki 646), DL-50408/151/2018 (nr probki 648),
DL-50408/152/2018 (nr probki 649), D1.-50408/153/2018 (nr prébki 650),
DL-50408/502/2018 (nr probki 1753), DL-50408/523/2018 (nr probki 1786),
DIL.~-50408/524/2018 (nr probki 1787), DL-50408/525/2018 (nr probki 1788),
DL-50408/526/2018 (nr probki 1789),

3) z przeprowadzonych ponownych badan wody w kierunku oznaczenia stezenia aktywnosci

radonu (***Rn) przeprowadzonych przez Slaskie Centrum Radiometrii grodowiskowej
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im. Marii Goeppert Mayer w Katowicach (probka pobrana w dniu 6 marca 2018 r)
nr BCR/1/375/2018/RT (nr prébki 375/1 8),
4) prowadzonego monitoringu obejmujacego m. in.:

— weryfikacje terminowodci przekazywanych przez Zaklad Komunalny Gminy Zelazkéw
Sp. z 0.0. wynikéw badafi wody oraz informacji o planowanych j podeimowanych
dzialaniach naprawczych,

— analize i ocene wynikéw przekazywanych przez Zakiad Komunalny Gminy Zelazkéw
Sp.zo.0.,

— uzgodnienie harmonogramu  pobicrania probek  wody oraz  zakresuy badan
wykonywanych przez Zaklad Komunalny Gminy Zelazkow Sp. Z 0.0. w ramach
kontroli wewnetrzne;j,

— wykonanie w ramach kontroli ‘urzedowej badan Jjakosci wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi (prébki pobrane w dnin 3 kwietnja 2018 1.), zgodnie z ustaionym
przez Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kaliszu planem dziatania
na rok 2018, udokumentowanych sprawozdaniami ng:

HKL/N-564/2018, HKL/N-565/2018, HKL/N-566/2018, HKL/N-367/2018,
HKL/N-568/2018, N/762/2018,

stwierdza, ze jakosé wody preeznaczone] do spozycia przez fudzi, produkowanej
i dystrybuowanej przez Wodocigg Pélko w gminie Zelazkéw, spetnia wymagania okreslone
w zatacznikach nr 1-3 do rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r,
w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. :

W analizowanym okresie w wyniku badain wody, prowadzonych w ramach kontrolj
urzedowej i wewngtrznej, stwierdzono krétkotrwale przekroczenie dopuszczalnej wartogei
parametréw, i@ stezenia manganu, zelaza, metnosci | metnosei  Skutecznogé
przeprowadzonych przez podmiot dziataf naprawczych polegajaca na plukaniy i chlorowaniu
odcinka sieci wraz z przylaczem  zostata  potwierdzona sprawozdaniami z badas

wymienionymi w punkcie 2.
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