PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY

W KALISZU
Telefony:
- informacja o numerach
wewnetrznych 162/ 767-76-10 ul. Ko$ciuszki 6
- PPIS w Kaliszu  /62/ 767-76-10 62-800 Kalisz
- fax. 162/ 767-76-42 www.psse-kalisz.pl
- e-mail psse.kalisz@pis.gov.pl

- Sekcja Higieny Komunalnej /62/ 767-76-43
- e-mail Sekcji Higieny Komunalnej higiena.komunalna@psse-kalisz.pl

oryginat/kepia
Kalisz, dnia 28 lutego 2020 .

ON.HK.421.8.11.2020 .
Wojt Gminy Zelazkow
(ePUAP)

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kaliszu informuje, ze na podstawie § 23
rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) dokonat obszarowej
oceny jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (ponizej), pobieranej z urzadzen
wodociggowych na terenie Gminy Zelazkéw w 2019 roku.

Obszarowa ocena jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi,
pobieranej z urzadzen wodociagowych na terenie Gminy Zelazkéw w 2019 roku

1. Wykaz producentéw wody zaopatrujacych ludnosé oraz dostarczajacych wode
z indywidualnych uje¢ jako cze$¢ dziatalnosci handlowej lub do budynkéow
uzytecznosci publicznej
W 2019 roku na terenie Gminy Zelazkéw woda przeznaczona do spozycia przez ludzi

byta produkowana i dystrybuowana przez urzadzenia wodociggowe stanowigce wiasnoéc

Gminy. Obiektami w imieniu Wéjta Gminy administrowat Zaktad Ustug Komunalnych Gminy

Zelazkow Sp. z 0. 0., 62-817 Zelazkéw 141a (tabela 1 ponizej).

Tabela 1
Lp Nazwa Nazwa Obszar dystrybucji/
producenta wodocia zaopatrywane miejscowos¢
wody/adres gu
1. | Zaktad Ustug Debe Debe, Szkurtaty, Skarszew, Florentyna, Biernatki
2. Komunalnych Jankéw | Jankow, Ztotniki Wielkie, Ztotniki Mate, Goliszew, Strugi
Gminy Zelazkow Kokanin Kokanin, Niedzwiady, Borkéw Stary, Borkéw Nowy, Kolonia
Sp.zo.o., Skarszewek, Chrusty
4. |Zelazkow 1412 | Michatow M:qhg’réw, Tylfad{éw, Ciechniéw, Russow, Russéwek, Witoldow,
62"817 ZElaZkéw A[‘I1e|ln, HelenOW
Stawiszyn, Stary Kigczyn, Nowy Kigczyn, Pélko, Ostréwek,
5. Pdélko Ztotniki Mate Kolonia, Werginki, Wyréw, Diuga Wie$ Pierwsza,
Diuga Wies$ Druga, Diuga Wies Trzecia
8. Zelazkéw | Zelazkow, Zborow, Gory Zborowskie, Garzew
JAKO Sp.z 0.0,
7. }é%ifgql_;l A, JAKO woda ujmowana wytgcznie na potrzeby wlasne przedsiebiorstwa
Zelazkow

Stronalz4




2. Wielkos¢ produkcji wody oraz liczba Iludnosci zaopatrywanej w wode
(tabela 2 ponizej)

Tabela 2

Lp. Nazwa wodociagu Liczbalﬁzz;;ztcr?wanej Srednivc\)’l(')odc;cva nf:ar‘%dukcja
1. Debe 1600 520,0
2. Jankow 1200 453,0
3. Kokanin 2210 840,0
4. Michatow 1200 190,0
5. Pélko 2300 522,0
6. Zelazkow 1453 135,0
7 JAKO Sp. zo.0. 0 83,6

Razem 9963 2743,6

3. Sposoby uzdatniania wody

Wodociggi zlokalizowane na terenie Gminy Zelazkéw sg zbudowane w oparciu o ujecia
wod podziemnych (gtebinowych). Jakosé wody ujmowanej w 2019 roku przez te urzgdzenia
nie wymagata stosowania skomplikowanych proceséw uzdatniania. Wykorzystywane metody
oczyszczania miaty na celu usunigcie z wody rozpuszczonych w niej jonéw zelaza (1)
i manganu (Il), wytugowanych z wodonoénych warstw geologicznych.

Technologie uzdatniania wody w ww. urzgdzeniach wodociaggowych bazowaty na dwoéch
metodach tj. aeracji (napowietrzaniu wody) oraz filtracji na filtrach ze ztozem kwarcowym.

W celu utrzymania odpowiednich warunkéw bakteriostatycznych stosowano okresowo
dezynfekcje chemiczng wody, polegajacg na dawkowaniu do wody utleniacza (podchlorynu
sodu). Z metody tej korzystano w przypadkach prawdopodobienstwa wystgpienia
zanieczyszczenia mikrobiologicznego wody, szczegolnie w okresie prowadzenia prac
modernizacyjnych i konserwacyjnych na urzadzeniach oraz sieciach wodociggowych.

4. Jakos¢ wody

Jako$¢ wody pochodzacej ze wszystkich nadzorowanych urzadzern wodociggowych na
obszarze Gminy Zelazkow w2019 roku pod wzgledem mikrobiologicznym,
organoleptycznym oraz fizykochemicznym byta dobra i speiniata wymagania, okreslone dla
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

Podstawg oceny jakoéci wody na terenie Gminy Zelazkéw w 2019 roku byly pozytywne
oceny okresowe wydane dla 7 obszaréw zaopatrzenia, bedgce podsumowaniem wszystkich
dziatan realizowanych wramach monitoringu jako$ci wody i zarazem potwierdzajgce
spetnienie wymagan okreslonych w zatgcznikach nr 1-4 do rozporzgdzenia Ministra Zdrowia
z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

5. Przekroczenia wartosci dopuszczalnych parametréw jakosci wody

Badania jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi w 2019 roku na terenie
Gminy Zelazkéw byty realizowane w ramach kontroli urzedowej, prowadzonej przez
Panstwowa Inspekcje Sanitarng (34 probki, w tym 9 prébek niespetniajgcych wymagan) oraz
w ramach kontroli wewnetrznej, prowadzonej przez producentéw wody (79 probek, w tym 31
prébek niespetniajgcych wymagan). Przekroczenia wartosci dopuszczalnych, jakie
stwierdzono w 2019 roku, dotyczyly 7 parametréw: bakterii grupy coli, ogdinej liczby
mikroorganizméw w 22°C po 72h, metnosci i barwy wody, stezenia manganu i zelaza oraz
jonu amonowego) i wystgpity w obszarach dystrybucji 6 wodociggéw, przedstawionych
w tabeli 3.
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Tabela 3

. Liczba Parametr niespetniajgcy wymagarn (liczba prébek)
Lp Nazvya ROdzaj, pr()l?ek bakterie ogolna
wodociagu kontroli | kwestiono- | "o, b liczha | metnos¢ | barwa Mn Fe NH;
wanych coli mikroorg.
urzedowa 3 0 1 2 2 0 0 0
1.| Debe o
wewnetrzna 3 2 0 0 0 1 0 0
1 2 1 1 1 1
5 Jankéw urzedowa 3 0
wewnegtrzna 5 0 4 0 0 1 0 0
3. | Kokanin | wewnetrzna 11 6 0 1 11 2 2 0
4. | Michatow | wewnetrzna 3 2 0 0 0 1 0 0
. Pélko urzedowa 3 0 0 3 0 1 1 0
wewnetrzna 7 1 0 5 5 1 2 0
6. | Zelazkéw | wewnetrzna 2 2 0 0 0 0 0 0
Razem 40 13 6 23 19 8 6 1

6. Wskazanie wplywu przekroczonych parametréw jakosci wody na zdrowie
konsumentow

Woda jest bezpieczna dla zdrowia ludzkiego, jezeli jest wolna od mikroorganizméw
chorobotwoérczych i pasozytow w liczbie stanowigcej potencjalne zagrozenie dla zdrowia
ludzkiego, wszelkich substancji w stezeniach stanowigcych potencjalne zagrozenie dla
zdrowia ludzkiego oraz nie ma agresywnych wiasciwoséci korozyjnych i spetnia podstawowe
wymagania mikrobiologiczne oraz chemiczne okreslone w zatgcznikach 1-4 do
rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

W badaniach monitoringowych w 2019 roku jakosci wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi na terenie Gminy Zelazkéw nie stwierdzono wystepowania przekroczen
w zakresie podstawowych wymagarn mikrobiologicznych, Przekroczenia odnotowano
natomiast w grupie tzw. dodatkowych wymagar mikrobiologicznych. Ponadnormatywne
wartosci stwierdzone w badaniach dotyczyly liczby bakterii grupy coli oraz ogélnej liczby
mikroorganizméw w 22°C po 72 h (inkubacji).

Bakterie grupy coli zostaly uznane za odpowiedni wskaznik mikrobiologiczny jakosci
wody do picia ze wzgledu na fatwo$¢ wykrywania i oznaczania w wodzie. Bakterie te nie
powinny wystepowa¢ w dostarczanej uzdatnionej wodzie. Stwierdzenie ich obecnosci
w wodzie sugeruje nieodpowiednie jej uzdatnienie, wtérne zanieczyszczenie lub nadmierng
zawartos¢ substancji odzywczych w uzdatnionej wodzie. Bakterie te sg zatem wskaznikiem
efektywnosci uzdatniania i prawidtowego stanu systemu wodociggowego.

Zarzgdca urzadzenia bezzwtocznie podjat dziatania naprawcze polegajace na dezynfekgc;ji
chemicznej ujecia oraz sieci wodociggowej. Jednoczeénie zarzadca poinformowat
konsumentow o stwierdzonym zanieczyszczeniu wody (koniecznoéci przegotowywania wody
przed spozyciem) oraz monitorowat jako$¢ wody do czasu eliminacji zanieczyszczenia.

Bakterie inkubowane w temperaturze 22°C (zimnolubne) to z reguty naturalne organizmy
wystepujace w wodach czy w glebie. Dla ludzi drobnoustroje te nie stanowig istotnego
zagrozenia, gdyz nie przezyja w ludzkim organizmie. Wskaznik ten informuje jednak
0 podwyzszonej zawarto$ci w wodzie substancji odzywczych oraz potencjalnym zagrozeniu
ze strony bakterii chorobotwérych. Przyjmuje sie, ze wystepowanie ogodinej liczby
mikroorganizméw w 22°C po 72 h na poziomie > 100 jtk/Aml wody moze stanowic
potencjalne zagrozenie dla zdrowia, w zwigzku z towarzyszacymi im (nieoznaczanymi)
mikroorganizmami chorobotwérczymi. '

W badaniach jakosci wody przeznaczonej do spozycia stwierdzono przekroczenie
tzw. dodatkowych parametréw organoleptycznych i fizykochemicznych, tj. metnosci, barwy,

jonu amonowego manganu i zelaza. Odnotowane wartoéci tych oznaczen nie stwarzaty
zagrozenia dla zdrowia ludzi.

Strona3 z4



Podwyzszona metno$¢ w wodzie do spozycia jest wywolywana drobnymi czgsteczkami
stafymi, ktére mogg przedosta¢ sie do niej na skutek nieodpowiedniego uzdatniania lub
w wyniku unoszenia sie czgstek pochodzgcych z osadéw w sieci wodociggowej. Wysoka
metno$¢ wody jest niepozadana, poniewaz moze sprzyjaé rozwojowi bakterii zelazistych
oraz moze obniza¢ skutecznos¢ dezynfekgii.

Mangan oraz zelazo przenikajg do wody podziemnej w sposdb naturalny
z warstw geologicznych. W obowigzujgcych przepisach maksymalna dopuszczalna warto$é
stgzenia zelaza zostata ustalona na poziomie 200 pg/l, a manganu na poziomie 50 po/l.
Regulacje takie przyjeto jednak nie z powodu zagrozenia dla zdrowia ludzi, lecz z uwagi na
fakt, ze wyzsze warto$ci stezenia obu parametréow mogg prowadzié do niepozgdanych zmian
wiasciwosci organoleptycznych wody (wzrostu barwy i metnosci) oraz powodowaé
metaliczny posmak. Woda o duzej zawartosci zelaza i manganu moze by¢ przyczyna
problemow w eksploatacji sieci wodociggowej - wytrgcanie osadéw. Zgodnie ze
stanowiskiem Swiatowej Organizacji Zdrowia nawet kilkukrotne przekroczenie stezenia obu
parametréw nie powoduje zmian w stanie zdrowia ludzi.

Stwierdzone zanieczyszczenia wody wywotane podwyzszong metnoscig oraz
zwigkszong zawartoscig manganu i zelaza na terenie Gminy Zelazkéw miaty
charakter krotkotrwaty. Badania wskazuja, ze ich zrodtem byly najczesciej wzruszone osady
w sieciach wodociggowych. Incydentalnie przekroczenia tych parametréw sg zjawiskiem
normainym  (powszechnie  wystepujgcym), szczegdlnie  w przypadku urzgdzen
o0 rozgatezionych systemach dystrybugii.

7. Zgtoszenia reakcji niepozadanych zwiazanych ze spozyciem wody na obszarze
Gminy Zelazkéw
W 2019 roku nie zgtoszono do Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Kaliszu zadnych interwencji dotyczacych nieodpowiedniej jakosci wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi z obszaru Gminy Zelazkéw.

8. Prowadzone postepowania administracyjne w zakresie jako$ci wody
W 2019 roku nie prowadzono Zzadnego postepowania dotyczacego nieodpowiedniej
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi na terenie Gminy Zelazkdw.

9. Dziatania naprawcze prowadzone przez przedsigbiorstwa wodociggowo-
kanalizacyjne

W 2019 roku Urzad Gminy Zelazkéw podjgt dziatania naprawcze polegajace na
dezynfekcji wody w celu wyeliminowania wykrytych zanieczyszczen mikrobiologicznych. Na
wodociggach zastosowano metode chemiczng, polegajgcg na wprowadzeniu do wody
utleniacza (podchlorynu sodu).

Stwierdzone zanieczyszczenia fizykochemiczne usunigto w wyniku dziatari naprawczych
polegajgcych na optymalizacji procesu technologicznego oczyszczania wody (gtownie
poprawie skutecznosci procesu aeragji lub/i filtracji) oraz procesu dystrybucji wody (ptukanie
sieci wodociggowej, eliminujacej wtérne zanieczyszczenia wody, powstajgce w wyniku
odktadania sig¢ osadow na wewnetrznych powierzchniach sieci wodociggowej).

Skutecznos¢ przeprowadzonych dziatari naprawczych zostata potwierdzona powtérnymi
badaniami jakosci wody.

p.o. PANSTWOWEGO POWIATOWEGO
INSPEKTORA SANITARNEGO W
KALISZU

Anna Napierata

Podpis jest
(B prawidtowy
Dokument sany
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