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Kalisz, dn. 7 stycznia 2021 r.
ON-HK.9012.9.43.2020

Wéjt Gminy Zelazkow
(e PUAP)

OKRESOWA OCENA JAKOSCI WODY

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji
Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 z pézn. zm.), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia
7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw
(Dz. U. 22020 r. poz. 2028), § 22 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia
7 grudnia 2017 r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U.
22017 1. poz. 2294) Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kaliszu: |

stwierdza

ze jakos¢ wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi, produkowane;j i dystrybuowane;j
przez Wodocigg Michatéw w gminie Zelazk6éw, spetnia wymagania okreslone
w zatgcznikach nr 1-3 do rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r.
w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

Uzasadnienie
Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kaliszu na podstawie:

1) sprawozdan z wynikéw badan prébek wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (probki i
pobrane w dniach: 17.09. oraz 22.09.2020 r.), realizowanych w ramach kontroli
wewngtrznej przez Zaktad Komunalny Gminy Zelazkéw Sp. z 0.0., wykonanych przez:

a) Laboratorium Przedsigbiorstwa Wodociggéw i Kanalizacji Spétki z 0.0. w Kaliszu:
DL-50401/1705/2020, DIL-50401/1706/2020, DL-50401/1707/2020,
DL-50401/1708/2020 , DL-50401/1709/2020,

b) Laboratorium Srodowiskowe SGS Polska Sp. z 0.0. w Pszczynie: sprawozdanie
z badania nr SB/98093/09/2020,

2) analizy podjetego przez Zaktad Komunalny Gminy Zelazkéw Sp. z o0.0. dziatan
naprawczych udokumentowanych sprawozdaniami z badan nr:

SB/29080/03/2020, SB/29196/03/2020, SB/29012/03/2020, DI-50401/1755/2020,
DL-50401/1756/2020, DL-50401/1757/2020,DL-50401/1792/2020, 1030 (prébki
nr 1884, 1885 1 1886), 1102 (prébki nr 2076, 2077 i 2078), 1121 (prébki nr 2128
i2129),

3) prowadzonego monitoringu obejmujgcego m. in.:

- weryfikacje terminowosci przekazywanych przez Zaktad Komunalny Gminy Zelazkéw

Sp. z 0.0. wynikéw badan wody oraz informacji o planowanych i podejmowanych
dzialaniach naprawczych,
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- analize i oceng wynikéw przekazywanych przez Zaktad Komunalny Gminy Zelazkéw
Sp. z 0.0.,

- uzgodnienie harmonogramu pobierania prébek wody oraz zakresu badad
wykonywanych przez Zaktad Komunalny Gminy Zelazkéw Sp. z 0.0. w ramach
kontroli wewnetrznej,

- wykonanie w ramach kontroli urzedowej badan jakosci wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi (prébki pobrane w dniach 16.03. oraz 17.03.2020 r.), zgodnie
zustalonym przez Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kaliszu
planem dziatania na rok 2020, udokumentowanych sprawozdaniami nr:
HKI/N-360/2020, HKIL/N-361/2020, HKI/N-362/2020, HKIL/N-363/2020,
HKIL/N-372/2020, N/636/2020/LB-WG/PCH/, N/636/2020/L.B-AS/PGC,PLC/,

stwierdza, ze jakos¢ wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi, produkowanej
i dystrybuowanej przez Wodociag Michaléw w gminie Zelazkéw, spelnia wymagania
okreslone w zatgcznikach nr 1-3 do rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.
w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

W analizowanym okresie w wyniku badan wody, prowadzonych w ramach kontroli
urzedowej i wewnetrznej, stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych wartosci parametréw
tj. obecnos¢ i liczbe bakterii z grupy coli, obecno$¢ i liczbe enterokokéw katowych, ogdlng
liczbg mikroorganizméw w 22°C, metno$¢ i barwe wody, stezenie zelaza oraz manganu.
Przekroczenia mialy charakter krotkotrwaty i nie zagrazaly bezpieczenstwu uzytkownikow
wodociggu. Skuteczno$¢ przeprowadzonych przez podmiot dziatan naprawczych polegajaca
na plukaniu i chlorowaniu odcinka sieci wraz z przylaczem zostata potwierdzona
sprawozdaniami z badan wymienionymi w punkcie 2.

Za - ca PANSTWOWEGO POWIATOWEGO
INSPEKTORA SANITARNEGO W KALISZU

Anna Napierata

Do wiadomodci: . '
1. Zaktad Komunalny Gminy Zelazkéw Sp. z 0.0., 62- 817 Zelazkéw 141 a.
2. a/a.
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